长沙机场改扩建工程航站区光彩工程施工澄清答疑公告
长沙机场改扩建工程航站区光彩工程施工投标人提出疑问时间已按规定时间〔2025年03月08日17：00〕截止。投标人提交的问题经过汇总归类，类似问题不逐个答复。本次澄清及答疑文件作为招标文件组成部分，招标文件的澄清和对投标人问题的回复如下：

1、本项目如由投标人的法定代表人签属投标文件，盖法定代表人电子章，那么投标文件格式中授权委托书是否可以打\，也无需办理委托代理人的CA签字锁；或者委托代理人签字是否可以手签扫描后放入投标文件中？

答：按招标文件要求执行。
2、招标文件省外入湘的登记要求在湖南省住房和城乡建设网进行基本信息登记并提供查询网页截图，湖南省住房和城乡建设厅省外入湘建筑企业信息查询更新截止时间为2024年8月27日，此时间更新的表格内容不一定是企业的最新信息，请问是否可以在投标文件里面放湖南省建筑市场监管公共服务平台的省外入湘企业最新的信息查询截图。
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答：可以。
    3、在招标文件附件灯具规格书中，对格栅屏有相关要求，请问格栅屏的相关检测报告是在投标文件中就要提供还是中标后提供？     
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答：中标单位进场后提供。
4、投标人资格要求业绩、投标人评审加分业绩和项目经理加分业绩能否为同一个业绩？

    答：可以。
5、在专用合同条款里面8.2.3 承包人采购的主要材料设备的约定：（1）承包人投标时，由承包人采购的材料设备，原则上应有确定的品牌。请问投标品牌表相关格式是否由投标人自行提供？
    答：品牌表格式由投标人自行提供。
6、招标文件附件2-3中规定单独招标的安装工程的评审标准为最高投标限价的91%，是否意味着任意重点评审单价的投标报价不得低于最高投标限价的91%？
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答：根据招标文件要求，对低于报价评审警戒线的投标报价按照招标文件规定的重点评审的工程量清单综合单价和材料、设备单价进行评审。

7、1.2.3项目基本情况描述中说明：“长沙机场改扩建工程航站区光彩工程包括:航站楼、GTC、停车楼的夜景亮化及航站楼的格栅屏，具体详见施工图设计文件。本工程共设4台景观照明配电控制箱，所有景观照明用电负荷均为三级负荷，进线引自照明箱变备用回路。供电电源及供电系统采用AC380/220V电压等级供电,进线处设置独立计量装置。景观照明室外配电箱,防护等级不低于1P54,所有照明灯具采用AC220V/DC24V及以下特低电压作为工作电源,灯具内置或外置开关电源，外置开关电源负载率不宜超过其额定功率的70%，并就近安装在灯具附近的开关电源箱内，开关电源箱置于塑料成品井内，防护等级不低于IP55”问：经过阅读图纸与清单，其中配电箱不止四台，且无“配电控制箱”描述，是否基本情况描述有误？

答：项目情况说明修改为“长沙机场改扩建工程航站区光彩工程包括:T3航站楼、综合交通中心、停车楼屋面及外立面光彩工程，具体详见施工图设计文件及工程量清单”。
8、招标文件专用合同条款与附件中中说明1.10.3 场内交通场外交通和场内交通的边界的约定：长沙机场改扩建工程建设期总平面布置图为准。

答：按招标文件要求执行。
招标文件中P147中描述（3）承包人自行解决施工场地与场内临时公共道路之间的施工道路，所产生的费用由承包人承担。因承包人原因导致场内外道路不畅通，由承包人自行解决。具体要求详见招标文件“技术标准和要求”中相关内容。问：清单没有报价子项，此项费用无法预估，如有发生是否可以计入结算？

    答：由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再另计费用。
10、招标文件中P158页详细描述了BIM技术负责人要求。

问：BIM相关人员是否在中标以后提供？

答：中标后按招标文件的要求配备。
11、招标文件中明确为暗标，在施工组织设计编制要求也做了页面的明确要求。问：暗标要求中字体要求、字号、行距、字体颜色均未明确，是否有补充要求？

答：按招标文件要求执行。
12、招标文件中明确为暗标，在施工组织设计编制要求1.应在“施工组织设计暗标”页签中导入电子招标文件生成相关评审模块的目录，并在评审模块目录中导入相关文件。 2.编制“施工组织设计暗标”评审模块的文件时，需生成页码。问：页码编制是每个模块导入每个文件均从1开始编制，还是整体编号后可拆分分开上传（编号顺延）
答：编制成一个整体连续的页码。

13、本项目建设内容为长沙机场室外夜景亮化工程，招标文件中对业绩界定描述比较笼统，容易造成歧义，应明确界定为：建筑楼宇室外亮化工程施工业绩，并排除路灯等单一功能性照明工程及室内亮化工程。
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答：按招标文件要求执行。
14、企业资信及履约能力评审的奖项、标准化工地，评审的对象要求为“最高投标限价≥20000万元的施工总承包项目、最高投标限价≥3000万元的施工专业承包项目，”，本次项目专业类别是：建筑楼宇室外亮化工程。因此须明确类似的“建筑楼宇室外亮化工程”获得过对应奖项和标准化工地的方能得分。
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答：按招标文件要求执行。
15、招标文件 10.2.3 内容如下:联合体奖项、标准化工地、加分业绩、信用评价、综合优良率、绿色科技创新得分的计分方式：招标项目存在不同类型工程内容的，招标人应根据项目实际情兄在招标文件中明确主要类型(专业).奖项、标准化工地、加分业绩、信用评价、综合优良率、绿色科技创新得分为联合体主要类型(专业)单位的得分。本项目主要类型(专业):/。

联合体中同一类型(专业)或者主要类型(专业)的施工企业有两家以上的,奖项、标准化工地、加分业绩、信用评价、综合优良率、绿色科技创新得分分别为该类型(专业)联合体各方得分的平均值。

本项目名称为长沙机场改扩建工程航站区光彩工程施工招标，资格要求建筑企业资质:城市及道路照明工程专业承包一级资质，同时9建部(建市【2014】159号)文件标准，招标文件10.2.3本项目主要类型(专业):/此块含糊不清，容易引起歧义和投诉，未予以具体明确，导致容易产生对建设方、招标代理产生质疑风险。故请予以明确本项目主要类型(专业)为:照明工程
答：按招标文件要求执行。
16、程招标文件 10.1.1类似工程业绩内容如下:

2.2拟任项目经理:□0个，■1个
3.类似工程业绩应当符合以下规定:

(1)资格要求的类似工程业绩:单项合同中业绩类型为单项合同金额不少于2100万元的光彩工程或亮化工程施工业(如提供EFC项目、PPP项目业绩的，考核其中的工部分业绩)。的项目。

(2)评审加分要求的类似工程业绩:单项合同中业绩类型为投标人承担过的单项合同金额不少于3000万元的光彩工程或亮化工程施工业绩(如提供FPC项目，PPP项目业绩的，考其中的施工部分业绩)的项目。
以上招标文件 10.1.1对资格要求的类似工程业绩和评审加分要求的类似工程业绩要求模糊不清，根据招标工程量清单和图纸，本项目明确为长沙机场改扩建工程航站区的建筑立面光彩亮化工程，按建筑类型明确类似工程业绩的界定，类似工程业绩:应为不含路灯等单一功能性照明工程的以下业绩之一:(1)城市建筑楼宇亮化工程;(2)城市或景区夜景亮化工程;(3)城市或景区照明亮化工程。

此项类似工程业绩极易产生类似工程业绩的争议、质疑、投诉，请按湘建监督(2024)33号文件的指标要求明确予以明确。
    答：按招标文件要求执行。 

17、请明确奖项加分及业绩加分标准。
答：按招标文件要求执行。
18、技术标评审表中提到图文并茂、格式错误等评审标准。请明确本项目暗标允许插入彩色图片?对图片中的文字是否要求?招标文件并未对标题和正文的字体、字号、颜色、行间距、序号、段落标号、表格等格式明确要求，请明确?
	条款号
	评审因素及取值范围
	评审标准
	评审计分

	
	施工总承包项目，施工组织设计采用评审计分方式评审(暗标)

	
	内容完整和编制水平本项目分值为2
	版面是否整齐，表述是否清晰，内容是否全面、准确，是否图文并茂，是否出现格式等错误，是否超过招标人规定的页数。
	2


答：按招标文件要求执行。
19、技术标暗标编制要求生成页码，请明确页码的格式要求?
二、施工组织设计(暗标)编制要求1.应在“施工组织设计暗标”页签中导入电子招标文件生成相关评审模块的目录，并在评审模块目录中导入相关文件。需生成页码。2.编制“施工组织设计暗标”评审模块的文件时,需生成页码。
答：按招标文件要求执行。
本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间、投标担保缴纳截止时间、开标时间延期至2025年4月7日09:00（北京时间）。敬请各投标人自行关注，招标人不再另行通知。
2

